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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauersfromstarke:
250 A (Ms-Bolzen)
315 A (Cu-Bolzen) Freimaftol.: 20,1
A 1 Durchfihrungsbolzen, Ms58 / E-Cu57 8
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 05.08.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 20.11.13 [Schafer
Norm PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 122-98
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Jede DR-Klemme kann mit jeder AR-Klemme kombiniert werden.Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.

A 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms 8
3 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms i
2 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 6
1 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 5 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name Freimaf3tol.: 0,1
Bearb.| 18.02.13 |Blokesz AnschluRklemmen - Auswahl
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
PLD 12/690

Zust. Anderung

Datum

Name

Emil A. Peters

GmbH & Co. KG

Westfalenstr. 85
D-58636 Iserlohn

Zeichnungsnummer

122-98/1




Auswahl moglicher Anschluf3klemmen-Kombinationen im AR
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Jede AR-Klemme kann mif jeder DR-Klemme kombiniert werden.Weitere Kombinationen nach Kundenwunsch.

A 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933 | 8
3 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst 7
2 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms 6 1 Druckstiick 22-05/178-K, Ms58
1 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 5 1 Druckstiick 22-05/178-Fa, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name Freimaf3tol.: 0,1
Bearb.| 18.02.13 [Blokesz AnschluRklemmen - Auswahl

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer
GmbH & Co. KG

Westfalenstr. 85 122-98/2
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




‘ ‘ (T ! ) ‘/ 7
pr y 8
m
~N
J [ 1
—._'/ 5
‘ ‘ ‘/ 2
M36x15
W 3
A ~N
. T | 1T
+ i I |
<
= L
—_r
o
0 10
n f
3 )
AR g
m
- b '
s 11
| |
e
=
(V2]
Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
315 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 12
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
4 1 Bolzen 23-10/178-4C-178Fa, E-Cu57 10 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Druckstick 22-05/178-Fa, Ms58
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 06.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
Norm PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
festfalensir. 29-91/122-A-Fa-C
Westfalenstr. 85 - -A-Fa-
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
250 A (Ms-Bolzen) Freimafitol.: +0,1
6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 12
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
4 1 Bolzen 23-10/178-4M-178Fa, Ms58 10 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Druckstick 22-05/178-Fa, Ms58
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 7 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 06.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-A-Fa-M

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung: |
690 V ) =
Zul. Dauerstromstarke: .
315 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 12
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
4 1 Bolzen 23-10/178-4C-178K, E-Cu57 10 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Druckstick 22-05/178-K, Ms58
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 06.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
Norm PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
fosifalensir. 29-91/122-AK-C
Westfalenstr. 85 - “A-K-
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




Nennisolationsspannung:
690 V

23

124+0,5

M36

25

68,5£0,5

Zul. Dauerstromstarke:
250 A (Ms-Bolzen)

SWA4T

Freimafitol.: +0,1

6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 12
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
b 1 Bolzen 23-10/178-4M-178K, Ms58 10 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Druckstick 22-05/178-K, Ms58
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
Teil fck. Benennung Teil f Benennung
Datum | Name
Bearb.| 07.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
Westfalenstr. 85 29-91/122-A-K-M
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
315 A (Cu-Bolzen) Freimafitol.: 20,1
A 1 Bolzen 23-10/178-2C-178M, E-Cu57 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 07.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
Norm PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
fosifalensir. 29-91/122-A-M-C
Westfalenstr. 85 - -A-M-
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




Nennisolationsspannung:
690 V

Zul. Dauerstromstarke:
250 A (Ms-Bolzen)
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Freimalitol.: +0,1

b 1 Bolzen 23-10/178-2M-178M, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 07.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
fostalenir 29-91/122-A-M-M
Westfalenstr. 85 - -A-M-
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:

690 V )

Zul. Dauerstromstarke: .

315 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 12 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
4 1 Bolzen 23-10/178-3C-178Fa, E-Cu57 10 1 Druckstick 22-05/178-Fa, Ms58
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 7 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms

Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 07.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-As-Fa-C

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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690 V )

Zul. Dauerstromstarke:

315 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
6 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms 12
5 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst " 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
4 1 Zwischenhiilse 22-01/178, Ms58 10 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3 1 Bolzen 23-10/178-3C-178Fa, E-Cu57 9 1 Druckstick 22-05/178-Fa, Ms58
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 7 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms

Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 07.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-As-Fa-Co

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:

690 V
Zul. Dauerstromstarke:

250 A (Ms-Bolzen)

Freimafitol.: +0,1

6 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms 12
5 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 1 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
b 1 Zwischenhiilse 22-01/178, Ms58 10 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
3 1 Bolzen 23-10/178-3M-178Fa, Ms58 9 1 Druckstiick 22-05/178-Fa, Ms58
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 1 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 07.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-As-Fa-M-o
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstarke:

28,541
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Freimafitol.: +0,1

6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 12 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
b 1 Bolzen 23-10/178-3M-178Fa, Ms58 10 1 Druckstiick 22-05/178-Fa, Ms58
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 07.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
Westtalensr. 85 29-91/122-As-Fa-M
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung: |

690 V ) =

Zul. Dauerstromstarke: .

315 A (Cu-Bolzen) FreimafBtol.: +0,1
6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 12 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
4 1 Bolzen 23-10/178-3C-178K, E-Cu57 10 1 Druckstiick 22-05/178-K, Ms58
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms

Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 08.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
Norm PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-

fosifalensir. 29-91/122-As-K-C
Westfalenstr. 85 - -As-K-
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




28,5+1

126,5+0,5

25

68,5+0,5
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Nennisolationsspannung:
690 V
Zul. Dauerstromstarke:

250 A (Ms-Bolzen)

SWA4T

Freimafitol.: +0,1

6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst 2 6kt-Schraube 12-25/933-10x400.Sz, DIN 933
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 1 2 Federring 12-27/B10, DIN 127, Fst
4 1 Bolzen 23-10/178-3M-178K, Ms58 10 1 Druckstick 22-05/178-K, Ms58
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 9 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 7 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung
Datum | Name
Bearb.| 08.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung
Gepr. | 12.04.13 [Schafer
PLD 12/690
Emil A. Peters Zeichnungsnummer M_-
Westfalenstr. 85 29-91/122-As-K-M
Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke:
315 A (Cu-Bolzen) Freimaftol.: +0,1
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 10
L 1 Bolzen 23-10/178-1C-178M, E-Cu57 9 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 7 2 bkt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 08.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-As-M-C

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V

Zul. Dauerstromstarke:

250 A (Ms-Bolzen) Freimaftol.: +0,1
5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58 10
L 1 Bolzen 23-10/178-1M-178M, Ms58 9 1 Sicherungsblech 22-15/12, Cu
3 1 Gegenmutter 22-03/178, Ms58 8 1 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 1 2 6kt-Mutter 12-26/934-12, DIN 934, Ms
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 6 1 Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 08.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-As-M-M

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
315 A (Cu-Bolzen) Freimafitol.: 20,1
L, 1 | Bolzen 22-10/178-700, Cu58 8
3 1 | Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7 1 | 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 | Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 | Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 08.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-Ha20-M'-C

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
315 A (Cu-Bolzen) Freimafitol.: 20,1
L 1 Zwischenhiilse 22-01/178, Ms58 8
3 1| Bolzen 22-10/178-700, Cu58 7
2 1| Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1| 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 [lIsolator 23-13/122-1, NUS14 5 1| Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 15.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalensir. 85 29-91/122-Ha20-M'-Co

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




$20

?10
\ L
m /
A o
|
N
.//
m\ ./—/
) M36x1,5
+ Wa! 3
- N
=
I I
m\
< 5
m\
N
U] ir ﬂr; \rz 1 6
\ B H\
< Ji
=
J i
M12
|
>
=
(Vo]
. . |
Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
250 A (Ms-Bolzen) Freimaftol.: +0,1
L, 1 | Bolzen 22-10/178-70M, Cu58 8
3 1 | Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7 1 | 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 | Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 | Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 15.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-Ha20-M'-M

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke: .
250 A (Ms-Bolzen) Freimaftol.: +0,1
L 1 Zwischenhiilse 22-01/178, Ms58 8
3 1 | Bolzen 22-10/178-70M, Cu58 7
2 1| Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1| 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
1 1 [lIsolator 23-13/122-1, NUS14 5 1| Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 15.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalensir. 85 29-91/122-Ha20-M-Mo

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
690 V )
Zul. Dauerstromstarke:
315 A (Cu-Bolzen) Freimafitol.: 20,1
L, 1 | Bolzen 23-10/178-5C_178Ha25, E-Cu57 8
3 1 | Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7 1 | 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 | Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 | Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 15.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-Ha25-M'-C

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Zul. Dauerstromstarke:
250 A (Ms-Bolzen) Freimaftol.: +0,1
L, 1 | Bolzen 22-10/178-5M-178Ha25, Ms58 8
3 1 | Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7 1 | 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 | Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 | Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 30.01.14 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 30.01.14 | S.Dill

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-Ha25-M'-M

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Nennisolationsspannung:
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Zul. Dauerstromstarke:
315 A (Cu-Bolzen) Freimafitol.: 20,1
L, 1 | Bolzen 23-10/178-5C_178Ha30, E-Cu57 8
3 1 | Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7 1 | 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 | Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 | Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 15.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-Ha30-M'-C

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Zul. Dauerstromstarke:
250 A (Ms-Bolzen) Freimaftol.: +0,1
L, 1 | Bolzen 23-10/178-5M-178Ha30, Ms58 8
3 1 | Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7 1 | 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1 | Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1 | Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 15.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr.

Norm PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalenstr. 85 29-91/122-Ha30-M'-M

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn
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Zul. Dauerstromstarke: .
250 A (Ms-Bolzen) Freimaftol.: +0,1
L 1__ | Bolzen 22-10/178-5eM178Ha30, Ms58 8
3 1| Gegenmutter 22-03/178, Ms58 7 1 | 6kt-Mutter 12-26/936-12, DIN 936, Ms
2 1| Gewindebuchse 22-02/250-16, Ms58 6 1| Federring 12-27/B12, DIN 127, Fst
1 1 Isolator 23-13/122-1, NU514 5 1 Zwischenhilse 22-01/178, Ms58
Teil Stck. Benennung Teil Stck. Benennung

Datum | Name

Bearb.| 15.02.13 [Blokesz Zunddurchschlagsichere Leitungsdurchfihrung

Gepr. | 12.04.13 [Schafer

Norn PLD 12/690

Emil A. Peters Zeichnungsnummer M1
GmbH & Co. KG
Westfalensir. 85 29-91/122-Ha30-M'-So

Zust. Anderung Datum | Name D-58636 Iserlohn




